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Legende EIB
IlLd Tostsensor 1-fach Binareingang 4—fach Datenschnittstelle
I/4 Tostsensor 2—fach Binarein—/ausgang Kombination ﬂ Busankoppler
4 Tostsensor 3—fach Jalousieaktor 8 Thermischer Stellantrieb
Tastsensor 4—fach =] Dimmaktor Infodisplay
Lichtszenensensor 5] Beleuchtungssteuergerat Anzeigeeinheit
ﬂZ Multifunktionssensor Schaltaktor+Nebenstelleneingang Kommunikationseinheit
Temperatursensor [=] Schaitdktor +fach IR Sender 1—fach
IR-Schaltsensor Schaltaktor 2—fach IR—Sender 2—fach
Bewegungssensor Schaltaktor 4—fach IR Sender 4—fach
Helligkeitssensor Schalt—/Dimmaktor IR Empfanger
Binareingang 1—fach Tasterschnittstelle & IR Dekoder




